[image: image1]
KDMGOOD
三翼/四翼自动旋转门使用说明书

青岛凯必盛自动门工程有限公司
青岛凯必盛新材料科技有限公司

重要提示（安全须知）

使用本产品前，请仔细阅读本使用手册，并妥善保存。

请严格按照本手册规定的正确方法操作、维护和修理本产品，确保其安全、可靠地运行。

在接通电源之前，请确认供电电压是否符合本手册的要求。

自动门发生故障时，若属于简单故障，请按照本使用手册中“简单故障处理”的指示操作；若属于复杂故障或出现异味、异声等异常现象，请立即切断电源，并通知专业人员。

不得使用金属刷清洁门体，不得使用水或化学制剂清洁门体。

对自动旋转门不适的人（如眩晕者）、物（包括宠物），请不要使用自动旋转门！
老人或小孩通过自动旋转门时应有监护人监护其安全。
请务必在本产品上按厂家要求粘贴和使用安全标志。

一切未按厂家要求和不正确使用安全标志，导致对自动旋转门不适的人或物，误入或误用本产品，造成的直接伤害和间接伤害及事故损失，制造、经销厂商不负任何责任。

本公司生产的产品需有本公司认定维修资格的单位或个人进行维修保养，用户自行维修或未经本公司认定的维修人员对产品进行维修后，本公司将不对其产生的任何后果负责！

本公司对所生产的自动旋转门，在正常使用情况下，由产品本身问题所引起或造成的意外，最高保险赔偿金额为人民币十万元。
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附：电路控制原理图

1．门的基本结构：

[image: image2]各部分构件名称
	1
	顶板
	7
	触摸屏

	2
	雷达
	8
	按钮

	3
	圆点灯
	9
	垂直安全开关

	4
	天花板
	10
	中心轴

	5
	饰板
	11
	旋转翼

	6
	外壁
	12
	


产品规格（型号和尺寸）

	参数名称
	主要尺寸（mm）

	门型及基本参数
	KSM-

*18
	KSM-

*21
	KSM-

*24
	KSM-

*27
	KSM-

*30
	KSM-

*32
	KSM-

*36

	外壁内径（D）
	1740
	2040
	2340
	2640
	2940
	3140
	3540

	外壁外径(DT)
	1800
	2100
	2400
	2700
	3000
	3200
	3600

	最大外径
	1820
	2120
	2420
	2720
	3020
	3220
	3620

	开口宽(TW)
	三翼
	822
	979
	1136
	1293
	1450
	1554
	1764

	
	四翼
	1293
	1528
	1764
	1999
	2235
	2392
	2706

	入口净高
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200

	门冠总高
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	门体总高
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500


主要技术参数

供电电源  220/50HZ                   

供电功率  驱动单元0.75KW,照明单元30W

主保险    10A

高速调节范围   0.5-5.5转/分(可调)

自动门的安装

       由我公司经过专业培训的工程安装人员按严格的操作规程进行安装。

自动门的使用

自动门的加电和自检：

       自动门加电前，应清除门区异物，检查紧急停止按钮，使其处于释放状态，打开机械锁，接通电源，控制系统自动执行自检程序，经过约20秒钟后，旋转门按预设的工作方式运转。注意：控制系统自检过程中，请不要中断系统的运行，同时门翼旋转区域内不应有人或物。
旋转门：

[image: image3]旋转门的开启：

若安装了夜间安全门，将门打开；

若安装了机械锁，将锁打开；

检查紧急停止按钮，使其处于释放状态；

点击旋转门触摸屏选择功能模式

门按预设的工作方式运转。

[image: image4]旋转门的关闭：

检查是否无人通过；

点击旋转门触摸屏里的锁门按键

旋转翼转到锁门位置自动停下；

若安装的是机械锁，请将其锁住；

若安装了夜间安全门，请将其关闭并锁住。

可预设的工作方式：

旋转门工作方式的选择，由安装在旋转门立柱上的触摸屏来实现。

此门设计有下列几种工作方式供选择：

（1）旋转停位方式：

待机时旋转翼不转，一旦内部或外部雷达检测到有人通过时，门以高

速旋转三个或四个门区。

（2）连续旋转方式：

待机时旋转翼低速旋转，一旦内部或外部雷达检测到有人通过时，门高速旋转三个或四个门区；若无人通过则又以低速旋转。

（3）锁门方式：

点击旋转门触摸屏里的锁门按键，旋转门怠速旋转，转到锁门位置时自动停下，旋转门处于锁门状态。

（4）手动旋转方式：

点击旋转门触摸屏里的正转手动按键，旋转门停止旋转，点手动旋转旋转门开始怠速正转。松开手动旋转按键旋转门停止旋转。

（5）速度选择方式：

旋转门旋转时，行人通过时会自动提速，提速旋转的速度有三种速度供客户选择。慢速，中速，高速。任意点击1个速度，旋转门自动记忆此速度。

疏散门（备选）

[image: image5][image: image6]        如果选择安装了紧急打开装置，可以在火警、断电或发生意外事件等紧急情况时，可以打开疏散门对人员进行疏散。此时应先切断供电电源，然后按图示方式手动折叠门翼，形成一条便于人员疏散的直行通道，也可用于出入较长的物体。当紧急情况解除后，手动将门翼恢复到正常位置后接通供电电源（必要时释放紧急停止按钮，按下复位按钮），门将恢复正常运转。

照明灯的使用

点击旋转门触摸屏进入菜单点一下照明，灯亮，再点一下灯灭。

安全装置

[image: image7]   

安全装置及其安装位置

	序号
	种         类

	1
	紧急停止按钮

	2
	残疾人按钮

	3
	垂直安全开关

	4
	力敏门翼


紧急停止按钮（1个或2个）

        安装于外壁开口右侧立柱上距地面约1800mm处；

        在出现意外情况时，按下紧急停止按钮，旋转翼立即停止转动。

[image: image8]        当紧急情况解除时，释放紧急停止按钮（按旋钮上所示方向旋转按钮），旋转门恢复正常旋转。

                     急停按钮

残疾人按钮（2个为可选件）

        安装于外壁开口右侧立柱上距地面约1000mm处；

        按下残疾人按钮，旋转翼立即以设定的低速旋转三个扇区，以保证残疾人士的顺利通过。

垂直安全开关

安装于外壁开口右侧立柱上的防护胶条中，当旋转翼进入安全区后，起防止挤夹和碰撞行人的作用。

[image: image9]旋转翼转动时，若门翼进入安全区，且垂直安全开关被人或物挤压，则旋转翼立即停止转动，待人或物离开此区域，旋转翼恢复正常运转。

力敏门翼

        当旋转翼在运转过程中受到的阻力大于一定值时，旋转翼会停止转动；

        然后，2秒钟后系统检测一次阻力是否存在，若阻力已不存在，则旋转翼恢复旋转；若阻力仍存在，则旋转翼不再转动，系统进入旋转翼受阻状态；此状态可以通过按下复位按钮或将旋转翼正向推动使转速大于1转/分，旋转翼恢复旋转，系统恢复正常工作。

[image: image10]
其它传感器： 

在特殊情况下，可在旋转翼上安装安全装置，如在门翼下部安装的水平安全开关或在门翼上部安装的红外线传感器等，以加强防撞功能。
自动门的维护

日常保养

- 清扫地面，保证旋转翼下方没有污物及灰尘。

- 使用清洁剂擦洗玻璃。

- 使用洁净的软湿布擦拭门体。

- 检查旋转翼密封是否完好、紧固部件是否牢固。

- 自动门运行时是否有异常声响或出现异常现象，若发现问题请及时与指定的专业维修部门联系。

- 自动门停止使用三个月以上时，建议拔掉主电源插头。

故障处理

自动门内置监测系统，定时对系统进行自检，随时监测运行中出现的故障，并将系统的状态/故障，在旋转门立柱触摸屏上显示。

1）简单故障处理：

	故障现象
	可能的故障原因
	故障处理

	旋

转

门

不

转
	电源未接通
	检查并接通电源

	
	是否操作触摸屏
	请点击触摸屏选择功能模式

	
	旋转门地插锁未打开
	打开锁

	
	安全开关动作
	移去安全区内的障碍物

检查垂直安全开关

	
	紧急停止按钮按下
	释放紧急停止按钮，

并按动复位按钮

	
	旋转翼运转受阻
	检查旋转翼和地面、外壁之间是否有障碍物，并移去障碍物，

	转速

变慢
	旋转翼运转受阻
	检查旋转翼和地面、外壁之间是否有障碍物，移去障碍物

检查毛刷

	运转时

有噪音
	旋转翼和地面、外壁之间有摩擦
	消除或减小摩擦




2）复杂故障处理

  当出现上表未含故障时，请通知专业技术人员并向其描述故障现象；

遍布全国的服务网将本着就地就近的原则，以最快的速度、最佳的方式满足您的需求。

我们将开展质量跟踪和用户访问，对存在问题及时分析改进。

在质保期内对确属产品质量的问题，我公司按质保条件赔偿，并对我公司产品提供终身服务。
[image: image11.png]


                                                 保修编号：

用户签认记录                                                                                   

    尊敬的用户：


 非常感谢您选用本公司的产品，为了使您对本产品有一个全面的了解

请在使用本产品之前务必抽时间仔细阅读此份使用手册。并核对下述项目

是否正确。

用户名称：[image: image12.png]


 
[image: image13.wmf]订 单 号： 
[image: image14.wmf]产品名称： 
产品规格：[image: image15.wmf] 
产品编号：[image: image16.wmf] 
[image: image17.wmf]出厂日期： 
[image: image18.wmf]安装日期： 
用 户 签 字：               日期：
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销售经理签字：              日期：

公司名称：青岛凯必盛自动门工程有限公司
公司地址：青岛市城阳区古镇工业区
电    话：400.000.3870
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